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Data de Entrada 

2015-10-02 

Requerente 
AL – Fábrica de Material Eléctrico, S.A. 

Rua da Alemanha Lote 6-B 

Apartado 218 

2431-968 Marinha Grande 

 

Aparelho / Produto Ensaiado Nº de Amostras     

Designação ....................... : Luminária de emergência 5 

Fabricante / Marca ........... : AL  

Referência ........................ : 02LDP16166  

Características Nominais . :    230 V~; 50/60 Hz; 16 x 0,45 W LED; IP66; IK10; Classe II  

Observações .................... : Variantes: 02LDP04166  

Fabricante / Representante 
AL – Fábrica de Material Eléctrico, S.A. 

Rua da Alemanha Lote 6-B 

Apartado 218 

2431-968 Marinha Grande 

Normas / Documentos de Referência 

EN 60598-2-22 (2014) + EN 60598-1 (2015) 

 

 

Tipo / Âmbito do Ensaio 

Ensaios de verificação da conformidade com os requisitos normativos de referência. 

Resultado do Ensaio 

 

As amostras ensaiadas satisfazem os requisitos normativos. 

 

Os resultados dos ensaios encontram-se descritos no registo de ensaios Nº 237/15. 

Ensaio Executado por  Aprovado por  

   

Paulo Moreira / João Lopes 
(Técnico) 

 João Lopes 
(Diretor Técnico) 
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